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Surpression du SAS

SDB fem.
S : 4,19 m2

HSFP : 2,45 m
P: 10,66 m

Ch. féminine
S : 27,62 m2

HSFP : 2,45 m
P: 27,64 m

Ch.CDG
S : 22,11 m2

HSFP : 2,45 m
P: 25,11 m

SDB
S : 2,90 m2

HSFP : 2,45 m
P: 7,34 m
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Bureau CDG
S : 13,93 m2

HSFP : 2,45 m
P: 17,49 m

DGT
S : 2,77 m2

HSFP : 2,45 m
P: 8,57 m

WC
S : 2,39 m2

HSFP : 2,45 m
P: 6,21 m
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Echelle :
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CVC 02Travaux de réhabilitation et d'extension des locaux du CIS Canebière

Réseaux d'extraction crées

Centrale de traitement d'air

Réseaux existants
Réseaux VMC existant et non modifié
Réseaux VMC à crées
Réseaux d'insufflation crées

UI

Pièges à son

Clapets coupe feu 2h

Unité de chauffage/rafraichissement

Extracteur d'airEXT

Protection coupe feu 2h
CTA

UG Unité gainable

Légende :

Réseaux fluide frigorigène
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